
Avis Technique 2/16-1759 
Annule et remplace l’Avis Technique 2/11-1468 

 
 

 

Bardage rapporté 
en fibre-ciment 

Built-up cladding 
made of fibre-cement 

 

 
 

 
 
 
 

HardiePlank® 
Titulaire : James Hardie Europe B.V. 

Gustav Mahlerlaan 42 
NL-1082 MC Amsterdam - The Netherlands 
 
Tél. : + 31 20 301 29 80 
Fax : + 31 20 301 67 58 
www.jameshardieeu.com 

  

 

Distributeur :  

 

 

James Hardie Bâtiment 
6 Place de la Madeleine 
FR-75008 Paris 
Tél. : 0 800 903 069 
Fax : 0 800 904 868 
Internet : www.jameshardie.fr  
e-mail : info.europe@jameshardie.com 

 

 
  

 

 

 

Groupe Spécialisé n° 2.2 

Produits et procédés de bardage rapporté, translucide, vêtage et vêture 

Publié le 25 janvier 2017 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques 
d’Application 

(arrêté du 21 mars 2012) 

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr 
 
Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
  CSTB 2017 



2 

Le 
tran
Tech
Hard
ci-ap
form

1. D

1.1 
Bardag
en œuv
ou viss
équerre

Caract
 Form
 Epais
 Mass
 Pose 
 Aspe
Les clin
Techniq

1.2 

Les élé
fiables 

gences 
rapport
Le marq

2. A

2.1 
 Mise 

neuve
forme
tuées

 Pose 
NF DT
respe
té, vi
En p
- ha

2 e
- ha

et/
En p
- hau

1, 2
- hau

et/o
en re

Les situ
 Expos

sous 
aux t

 Le pr
en zo
nique

2.2 

2.21 

Stabil
Le bard
des cha
té. Elles
La stab
assurée

Groupe 
slucide, 

hniques a
diePlank®

près, qui
mulé pour

Définition 

Descriptio
e rapporté à ba
vre par clouage
sage sur ossat
es réglables. 

téristiques g
mat (L x H) : 360
sseur nominale 
se surfacique : 1
 à recouvremen
ct : relief bois o
ns reçoivent un
que. 

Identificat

ments HardiePl
par un marqua

 particulières 
tés, vêtures et v
quage est confo

AVIS 

Domaine d
en œuvre du b
es ou préexista
e au NF DTU 2
s en étage et rez
possible sur Co
TU 31.2, et sur

ectant les préco
sés par le Grou
ose à joints ou
uteur 10 m max
et 3 en situation
uteur 6 m max
/ou en situation
ose à joints fe

uteur de 18 m m
2 et 3 en situati
uteur 10 m max
ou en situation 
espectant les pre
uations a, b, c e
sition au vent 
vent normal s
ableaux 1 à 3 e
océdé de barda
ones de sismicit
e. 

Appréciati

Satisfaction
autres qual

ité 
dage rapporté 
arges, de contre
s incombent à l'
bilité du bardag
e dans le domai

Spécialis
vêtage e
a examin

®, présent
i annule 
r les utilis

 succincte 

on succincte
ase de clins en 
e ou vissage su
ture en acier, 

générales 
00 x 180 mm 
: 8 mm 

11,2 kg/m² 
nt  
ou lisse 
n marquage co

tion  

lank® bénéficia
age conforme a

de la Certifica
vêtages, et des 
orme au § 6 du 

d’emploi ac
bardage rapport
antes, en maço
20.1) ou en bét
z-de-chaussée. 

onstructions à O
r parois en pann
nisations des Av
pe Spécialisé n°
uverts : 
ximum (+ point
n a, b, c, 
ximum (+ point
 d,  

ermés : 
maximum (+ po
ons a, b et c, 
ximum (+ poin
d, 
escriptions du §

et d sont définie
correspondant 
elon les règles

en fin de Dossier
age rapporté Ha
té et bâtiments

ion sur le p

n aux lois et 
ités d’aptitu

ne participe pa
eventement et d
'ouvrage qui le 
e rapporté sur 
ne d'emploi pro

sé N° 2
et vêture
né le 20 
té par la 
 et remp
sations en

 

e 
fibres-ciment (
r une ossature 
solidarisés au 

onformément a

nt d'un certifica
au § 6.3 du cha

ation  (QB1
habillages de so
Dossier Techniq

ccepté 
té sur parois pla
onnerie d'éléme
ton (conforme 
 

Ossature Bois (C
neau bois lame
vis Techniques 
°3, limitée à : 

te de pignon) e

te de pignon) e

ointe de pignon)

te de pignon) e

§ 10 du Dossier 
s dans le NF DT
 à des pressio
s NV65 modifié
r Technique. 
rdieplank peut 

s définis au § 2

procédé 

 règlements 
de à l’emplo

as aux fonction
de résistance au
supporte. 
 cet ouvrage es
oposé. 

 

.2 « Pro
 » de la 
 septemb
 Société J
place l’A
n France 

sans amiante) m
 de chevrons bo
 support par d

u § 6 du Doss

at  sont ide
apitre 1 des « E

15) des bardag
ous-toiture ». 
que. 

anes et vertica
ents enduits (c
au DTU 23.1), 

COB) conformes
llé-croisé (CLT)
en cours de val

n zones de vent

en zone de ven

) en zones de v

en zone de ven

 Technique. 
TU 20.1 P3. 
ns et dépressio
es, conformém

être mis en œu
2 du Dossier Te

 en vigueur e
oi 

s de transmiss
ux chocs de sécu

st convenablem

oduits et
 Commis
bre 2016
JAMES HA

Avis Tech
 européen

mis 
ois, 
des 

sier 

nti-
Exi-

ges 

les, 
con-
 si-

s au 
 en 
lidi-

t 1, 

nt 4 

vent 

nt 4 

ons 
ment 

uvre 
ech-

et 

sion 
uri-

ment 

Sécuri
Les véri
D", y c
compte 
 Classe

17 oc
 Masse

- La 

Préven
Elle peu

Isolati
Le respe
cas par 

Stabili
Le procé
en zone
selon les

Eléme
Le coef
intégran
ventilé s

Avec : 
 

Uc  

i  

Ei  
n  
j  

Les coe
rique co
fascicule
leurs pa
Th-U pe
Au droit
des dép

Etanch
 A l'air
 A l'ea

Suppor
Le systè
d'emplo
l'objet d
parois s
IV de ce
 De ty
 De ty
 De ty

Suppor
Elle est 
té. 

Donné
Le proc
mentale
ronnem
le cham

t procéd
ssion cha
6, le pro
ARDIE®. I
hnique 2
nne. 

té en cas d’i
fications à effec

compris pour le
 les caractéristiq
ement au feu : 
tobre 2007 du l
e combustible (M
masse combust

ntion des acc
t être normalem

ion thermiqu
ect de la Règlem
cas selon le bât

ité en zones 
édé de bardage
es sismiques et 
s dispositions p

nts de calcu
fficient de tran
nt un système 
se calcule d’aprè

est le coefficien
tie courante, en
est le coefficie
thermique intég
est l’entraxe du
est le nombre d
est le coefficien
thermique intég
fficients  et  
onformément à
e 5. En absenc
ar défaut donné
euvent être utilis
t des points sin
erditions par les

héité 
r : elle incombe 
u : 

rt béton 
ème permet de
i des système

d'un Avis Techni
supports devant
e document, des
pe XIV en dispo
pe XIII en dispo
pe XIII en dispo

rt COB et CLT 
assurée de faço

ées environn
édé HardiePlan

e (DE) et ne pe
entale particuliè
p d’examen d’a

dés de b
rgée de 
cédé de 
Il a form
/11-1468

ncendie 
ctuer (notamme
es bâtiments e
ques suivantes 
 selon les dispo
aboratoire Warr
MJ/m²) : 
tible du pareme

cidents lors d
ment assurée. 

ue 
mentation Therm
timent visé. 

 sismiques 
e rapporté Hard
 bâtiments défi
articulières décr

l thermique 
smission therm
d’isolation par

ès la formule su

cp UU 

nt de transmissi
n W/(m2.K). 
nt de transmiss
gré i, en W/(m.K
u pont thermiqu
de ponts thermi
nt de transmiss
gré j, en W/K. 
 doivent être d
à la méthode d
e de valeurs ca
ées au § III.9.2
sées.  
nguliers, il conv
s profilés d’habi

 à la paroi supp

e réaliser, au s
s d'isolation th
que » (Cahier d
t satisfaire aux 
s murs : 
osition horizonta
osition horizonta
osition verticale 

 
on satisfaisante 

ementales  
k ne dispose d
ut donc revend
ère. Il est rappe
ptitude à l’empl

bardage 
formuler

 bardage
ulé le pré
8. Cet A

ent quant à la r
en service) do
: 
ositions du rapp
rington Fire (GB

nt : 10,6 MJ/m

de la mise e

mique en vigueu

dieplank peut ê
nis au § 2 du D
rites en Annexe

 
mique surfaciqu
r l’extérieur à 
uivante : 

i
i

i n
E




ion thermique s

sion thermique
K). 

ue linéique i, en 
ques ponctuels 
sion thermique 

déterminés par 
donnée dans le
alculées numér
2-2 du Fascicul

vient de tenir c
illage. 

port, 

sens des « con
hermique par 
du CSTB 1833 d
 prescriptions d

ale des clins (sa
ale des clins (av

e des clins 

 pour le domain

d’aucune Décla
diquer aucune p
elé que les DE n
loi du procédé. 

2/16-175

rapporté
r des Av
e rapport
ésent Av

Avis a ét

règle dite du "C
ivent prendre 

port n° 167949 
B) (cf. § B) 

² 

n œuvre 

ur est à vérifier 

tre mis en œuv
Dossier Techniq
e A. 

e Up d’une pa
base de barda

j  

surfacique en pa

 linéique du po

 m. 
 par m² de paro
 ponctuel du po

simulation num
es règles Th-B
iquement, les v
le 4/5 des Règ

compte, en out

nditions généra
l'extérieur faisa

de mars 1983), 
des chapitres II 

ans joint vertica
vec joint vertica

ne d’emploi acce

ration Environn
performance en
n’entrent pas da

59 

é, 
is 
té 
is 
té 

C + 
en 

du 

 au 

vre 
que 

roi 
age 

ar-

ont 

oi. 
ont 

mé-
ât, 
va-
les 

re, 

les 
ant 
les 
 et 

l) 
al) 

ep-

ne-
vi-

ans 



 

2

A
Le
la
ob
su
le
Le
de
av
ce

P
m
l’
Le
(F
le
ad
pr

P
Le
ce
m
La
cl
la
da
Pe

P

P

U
de

2
La
pe
té
La
ba

2
Ce
vé
le
La
sy
d’
Le

su
pr
de
ni
Le

pr
l’u

2
Le
se
ch
H
de
po
Te

2
Ce
un
et
La
po

/16-1759 

Aspects sanit
e présent avis 
ire de respecte
bligations réglem
ubstances dang
es ouvrages du 
e contrôle des 
es réglementati
vis. Le titulaire 
es informations 

révention de
maitrise des 
entretien 
e produit Hardi
FDS). L’objet de
es dangers liés 
dopter pour le
rotection individ

erformances
e remplacement
ents, est rendu

modalités décrite
a résistance aux
asses d’exposit
 possibilité de 
ans le tableau s
erformances a

Type de pose

Pose horizontale

Pose verticale 

ne remplaçabili
es éléments de 

.22 Durab
a durabilité pro
ermettent d’esti
é satisfaisante é
a durabilité du g
ardage rapporté

.23 Fabric
et avis est form
érification de fa
e Demandeur (D
a fabrication d
ystématique ré
’assurer une con
e fabricant se p

ure de produire 
roduit est confo
e certification a
ies dans ce réfé
es produits bén

résence sur les
usine et d’un nu

.24 Fourn
es éléments fou
entiellement les
hants ColorPlus
ardieTrimTM et M
e fixation, isola
oseur en confo
echnique. 

.25 Mise 
e bardage rapp
ne reconnaissan
t profilés complé
a Société JAME
ose, son assista

taires 
est formulé au 
er la réglemen
mentaires relat

gereuses, pour 
domaine d’emp
informations e
ons en vigueur
 du présent av
 et déclarations

es accidents
 risques lor

ePlank® dispos
e la FDS est d’
 à son utilisati
s éviter, notam
duelle (EPI). 
s aux chocs 
t d'un clin accid
u possible par 
es au § 12.3 du 
x chocs des clin
tion définies dan
remplacer facile

suivant : 
aux chocs 

e 

Entraxe d

e 

Cla

ité considérée 
 remplacement 

bilité - Entre
pre des constit
imer que ce bar

équivalente à ce
gros-œuvre est 
é, notamment e

cation et con
mulé en prenant
abrication décrit
DTED) 
es clins Hardie
égulièrement s
nstance conven
prévalant du pr

 un certificat 
orme à des cara
après évaluation
érentiel. 
néficiant d’un ce

s éléments du 
uméro identifian

niture 
urnis par la So
s clins HardieP
s, les pattes Ha
MetalTrimTM. Le
nt, chevilles…) 
rmité avec la d

en œuvre  
porté se pose s
nce préalable d
émentaires et le
ES HARDIE app
ance technique. 

 regard de l’en
ntation, et nota
ives aux produi
leur fabrication

ploi accepté et l
t déclarations d

r n’entre pas da
vis conserve l’e
. 

s et maitrise
rs de la m

e d’une Fiche d
’informer l’utilis
ion et sur les 
mment par le 

denté indépend
 des fixations 
 Dossier Techniq
s, pour les emp
ns la norme P 0
ement les clins 

es fixations le
(mm

300 

Classe 

asse Q4 

comme facile 
soient approvis

etien 
uants du systèm
rdage rapporté 
elles des bardag
 améliorée par 

en cas d'isolation

ntrôle 
t en compte les
ts dans le Doss

ePlank® fait l’o
surveillé par 
able de la qualit
ésent Avis Tech

 délivré par le
actéristiques déc
n selon les mod

ertificat valide 

logo , suivi
nt le produit. 

ciété JAMES HA
Plank®, la peint
ardieClipTM et l

es autres éléme
sont directeme
description qui 

ans difficultés p
u support, un c
e respect des co
porte, sur dema
 

gagement écrit
amment l’ensem
its pouvant con
n, leur intégrat
’exploitation de
délivrées en ap

ans le champ du
ntière responsa

e des accide
ise en œuv

de données de 
sateur de ce pro
mesures préve
port d’équipem

amment des cl
traversantes, s
que. 
plois correspond
08-302, compte
 accidentés, est

e long des mon
) 

400 – 60
(645 sur C

Q4 

Classe Q

requiert cepend
ionnés lors du c

me et leur com
présentera une 
es traditionnels
la mise en œuv
n thermique ass

s contrôles et m
ier Technique E

objet d’un auto
le CSTB, pe

té. 
hnique doit être

e CSTB, attesta
crites dans le ré
dalités de contr

sont identifiable

i du numéro id

ARDIE compren
ture de traitem
es éléments de
nts (chevrons, 
nt approvisionn
en est faite au

particulières mo
calepinage des é
onditions de pos
ande de l’entre

t du titu-
mble des 
tenir des 

tion dans 
e ceux-ci. 
pplication 
u présent 
abilité de 

ents et 
vre de 

 Sécurité 
oduit sur 
entives à 
ments de 

ins adja-
selon les 

dants aux 
e tenu de 
t donnée 

ntants 

00 
COB) 

Q1 

dant que 
chantier. 

mpatibilité 
 durabili-

s. 
vre de ce 
sociée. 

modes de 
Etabli par 

ocontrôle 
ermettant 

e en me-

nt que le 
éférentiel 
rôle défi-

es par la 

dentifiant 

nnent es-
ment des 
e finition 
équerres 

nés par le 
u Dossier 

oyennant 
éléments 
se. 
eprise de 

2.

2.

Fi
Le
de
ca
Da
ço
se
Da
rés
rec
tio
mé

Os
La
au
mi
da
33










Os
L’o
do
l'o
tés
mo








L’o
ca
So

2.

Ca
Le
ma

Po
Le
pla
rit
20
Ce
lie

Po
On
sie
Le
ru
L’o
Le
se

.3 Prescr

.31 Condi

xations 
s fixations à la 

es conditions d'e
lcul à l'arrachem
ans le cas de su
nneries, la résis
lon l’ATE ou ETE
ans le cas de s
sistance à l’éta
connaissance p
on sur chantier 
écanique de bar

ssature bois
 conception et 

ux prescriptions 
ise en œuvre d
ages rapportés f
316-V2), renforc
La coplanéité d
cents avec un é
Chevrons en bo
moins à la clas
relle ou conféré
3b selon le FD 
Au moment de
bois devront a
écart entre deu
des chevrons e
par la norme N
Les équerres de
compte d’une d
L’entraxe des m
à 645 mm sur C

ssature acie
ossature sera d
ocument « Règle
ssature métalliq
s faisant l'objet
odificatif 3586-V
Acier : nuance 
La coplanéïté 
adjacents avec 
La résistance a
à prendre en c
tion sous charg
L’entraxe des m

ossature devra 
lcul établie par

ociété James Ha

.32 Condi

alepinage 
 pontage des j
anière rigide est

ose directe s
s chevrons éta
anéité de ce su
és diverses) ne

0 cm, et à 10 m
ette planéité do
rs du Marché (D

ose sur Cons
n se conformera
er Technique et 
 pare-pluie sera
issellement vers
ossature sera re
s tasseaux d’os
lon le § 10 du D

iptions Tec

tions de con

 structure porte
exposition au ve
ment dans le su
upports en béto
stance à l’état li
E selon les ETAG
supports dont le
at limite ultime
préalable, confo
 de la résistanc
rdage rapporté 

 
la mise en œuv
 du document «
e l'ossature bo
faisant l'objet d
cées par celles c
des chevrons de
écart admissible
ois ayant une ré
se C18 selon la 
ée de classe d’e
P 20-651. 

e leur mise en 
voir une humid

ux éléments au 
t liteaux doit êt
F EN 13183-2 (
e fixations devr
déformation sou
montants devra
COB). 

r 
de conception b
es générales de
que et de l'isola
 d'un Avis Tech
V2), renforcées 
S 220 GD minim
des montants 
 un écart admis
dmissible des p

compte doit être
e égale à 3 mm

montants est au 
 faire l’objet, p
r l’entreprise de
rdie. 

tions de mis

jonctions entre
t exclu. 

sur le suppor
ant fixés directe
pport (désafleu
 doivent pas êt
m sous la règle 
it être prise en

DPM). 

structions à O
a aux prescripti
 aux figures 23 
a recoupé tous 
s l’extérieur. 
ecoupée tous les
ssature seront p
Dossier Techniqu

chniques 

nception  

euse doivent êtr
vent et de leur v
upport considéré
on plein de gra
imite ultime des
G 001, ou 029. 
es caractéristiq
e des chevilles 
ormément au d
ce à l’état limit
» (Cahier du CS

vre de l’ossature
« Règles généra
is et de l'isolat

d'un Avis Techn
ci-après : 
evra être vérifié
e maximal de 2 
ésistance méca

a norme NF EN 3
emploi 2 avec 

œuvre, les che
dité cible maxim
 maximum de 4
tre déterminé s
(avec un humidi
ront avoir fait l’o
us charge vertica
a être de 600 m

bridée, conform
e conception et
ation thermique
hnique » (Cahie
 par celles ci-ap
mum  
 devra être vé
ssible maximal d
pattes-équerres
re celle correspo
m. 
u maximum de 6
pour chaque ch
e pose assistée

se en œuvre 

e chevrons succ

rt 
ement sur le s

urements, balèv
tre supérieurs à
 de 2 m. 

n compte dans 

Ossature Bo
ions du NF DTU
 à 25b. 
 les 6 m pour l’é

s niveaux. 
posés au droit d
ue. 

 

re choisies com
valeur de résist
é. 
nulats courants
s chevilles sera 
 
ues sont incon
 sera vérifiée 

document « Dét
te ultime d’une 
STB 1661-V2). 

e bois seront co
ales de concepti
ion thermique d
ique » (Cahier d

ée entre chevro
mm.  
nique correspon
338, de durabili
bande de prote

evrons et les lit
male de 18%, 
4 %. Le taux d’h
elon la méthode
mètre à pointe)
objet d’essais e
ale d’au plus 3 m

mm au maximum

me aux prescrip
t de mise en œ
e des bardages 
er du CSTB 3194
près : 

érifiée entre m
de 2 mm. 
s aux charges v
ondant à une d

600 mm. 
hantier, d’une 
e, si nécessaire

  

cessifs non écl

support, les déf
res, bosses et i
 5 mm sous la 

les Documents 

is (COB) 
U 31.2, au §10 

évacuation des 

des montants de

3 

pte tenu 
tance de 

s ou ma-
 calculée 

nues, la 
par une 
termina-
 fixation 

onformes 
on et de 
des bar-
du CSTB 

ns adja-

ndant au 
ité natu-

ection ou 

teaux en 
avec un 
humidité 
e décrite 
). 
n tenant 
mm. 
m (porté 

tions du 
œuvre de 

 rappor-
4 et son 

montants 

erticales 
déforma-

note de 
e, par la 

issés de 

fauts de 
irrégula-
règle de 

 Particu-

du Dos-

 eaux de 

e la COB 



4 

 

Con
App
Pour 

Certif
doma

Vali
Jusqu

 

nclusions
préciation 

les fabrication

ficat  délivré
aine d'emploi ac

idité 
u’au 31 décemb

s 
globale 
ns des clins 

é par le CSTB, 
ccepté est appré

re 2022. 

Pour le 

HardiePlank® 

 l'utilisation du 
éciée favorablem

 Groupe Spéc
Le Préside

 

 

bénéficiant d’u

 procédé dans 
ment. 

cialisé n°2.2  
nt 

un 

le 

3. R
d

Cette 3è

 Ajout 
 Ajout 

§ 10.2
 Suppr
 Ajout 
Concern
annoncé
coefficie
 5,0 s

tradu
 3,5 s

tradu
Bien qu
Techniq
tion des
être une
aux baie
au prése
Les che
ETAG 00

Cet Avis
portant 

 

 

Remarques
du Groupe 

ème révision intè
 de la pose sur 
 de la pose su
2 
ression des aspe
 de l’usine de P

nant la tenue au
ées vis-à-vis de
ent de sécurité p
sur la valeur de
ite en essai par 
ur la valeur de 
ite par une rupt
e de portée gé
ue, en l'état act
s baies dans les
e solution. Si de
es sur les paro
ent Avis Techniq
villes utilisées 
01, 020 ou 029.

s Technique es
sur les Clins Ha

Le Ra

s complém
 Spécialisé
gre les modifica
ossature acier (
r COB jusqu’à 

ects Sierra8 et S
ulaski (USA) 
u vent, les valeu
es effets de la d
pris égal à : 
e ruine, pour l
 déboutonnage 
 ruine, pour la 
ture des clins au
nérale, et donc
tuel de la techn
s parois de COB
es évolutions da
is de COB appa
que. 
doivent faire l’o
 

st assujetti à u
ardiePlank®. 

apporteur du 

mentaires 
é 
ations suivantes
(pose horizonta
18 m selon les

Stucco 

urs admissibles 
dépression tien

la fixation simp
 sous tête de fix
 fixation renforc
u niveau des cli
c non spécifique
nique de concep
B, l'utilisation d
ans les textes t
araissaient, elle

objet d’un ATE 

une certification

 Groupe Spéci
 

2/16-175

s : 
le uniquement) 
s prescriptions 

 sous vent norm
nent compte d’

ple, laquelle s’e
xation. 
cée, laquelle s’e
ps. 
e au présent A

ption et de réalis
de précadres pe
techniques relat
es s'appliqueraie

 ou ETE selon 

n de produits 

ialisé n° 2.2  

59 

 
du 

mal 
’un 

est 

est 

vis 
sa-
eut 
tifs 
ent 

les 

 



 

2/16-1759  5 

Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système de bardage rapporté HardiePlank® est composé de clins 
en fibres-ciment clouées ou vissées sur ossature bois, ou vissées 
sur ossature acier galvanisé. 
La pose des clins est faite à recouvrement (clins) et peut être réali-
sée à l’horizontale ou à la verticale (sur ossature bois uniquement). 
L’ossature bois ou acier est solidarisée au gros-œuvre par pattes-
équerres réglables (sur béton ou maçonnerie) ou fixée directement 
au support (sur béton, maçonnerie, COB ou CLT).  

Le système HardiePlank® peut être mis en œuvre avec ou sans 
isolation thermique. 

2. Domaine d’emploi 
 Mise en œuvre sur parois planes et verticales, neuves ou préexis-

tantes, aveugles ou comportant des baies, en maçonnerie 
d’éléments enduits (conforme au NF DTU 20.1) ou en béton (con-
forme au DTU 23.1), situées en étage et en rez‐de‐chaussée pro-
tégées ou non des risques de chocs. 

 Pose possible sur Constructions à Ossature Bois (COB) conformes 
au NF DTU 31.2, et sur parois en panneau bois lamellé-croisé 
(CLT) en respectant les préconisations des Avis Techniques en 
cours de validité, visés par le Groupe Spécialisé n°3, limitée à : 
En pose à joints ouverts : 
- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent 

1, 2 et 3 en situation a, b, c, 
- hauteur 6 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 

et/ou en situation d,  
En pose à joints fermés :  
- hauteur de 18 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de 

vent 1, 2 et 3 en situations a, b et c, 
- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 

et/ou en situation d, 
en respectant les prescriptions du § 11 du Dossier Technique et 
les figures 23 à 41. 
Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3. 

 Exposition au vent conformément aux tableaux 1 à 3 en fin de 
Dossier Technique. 

 Le procédé de bardage rapporté HardiePlank®  peut être mis en 
œuvre en zones de sismicité et bâtiments suivant le tableau ci-
dessous (selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Ossature bois (Pose horizontale et verticale) 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X 

4 X X X X 

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le 
domaine d’emploi accepté. 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton ou 
de COB, conformes au NF DTU 31.2, selon les disposi-
tions décrites dans l’Annexe A. 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le 
domaine d’emploi accepté pour les établissements sco-
laires à un seul niveau (appartenant à la catégorie 
d’importance III) remplissant les conditions du para-
graphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques 
PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014). 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le 
domaine d’emploi accepté pour les bâtiments de catégo-
rie d’importance II remplissant les conditions du para-
graphe 1.11 des Règles de Construction Parasismiques 
PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014). 

Ossature acier (Pose horizontale) 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X  

3 X X X  

4 X X X  

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté. 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton selon 
les dispositions décrites dans l’Annexe B. 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le do-
maine d’emploi accepté pour les établissements scolaires à 
un seul niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) 
remplissant les conditions du paragraphe 1.11 des Règles 
de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF 
P06-014), 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II remplissant les conditions du paragraphe 
1.11 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 
révisées 92 (NF P06-014). 

 Pose non autorisée  

 Pour des hauteurs d’ouvrage ≤ 3,5 m, la pose en zones sismiques 
du procédé de bardage rapporté HardiePlank sur ossature acier et 
bois est autorisée sans disposition particulière, quelles que soient 
la catégorie d’importance du bâtiment et la zone de sismicité (cf. 
Guide ENS). 

3. Eléments 

3.1 Clins HARDIEPLANK® 
Clins massives à base de sable fin, de ciment et de fibres cellulo-
siques désignées système HardiePlank® et fabriquées par la Société 
James Hardie Building Products Inc. 
Finition de surface à base d’émulsion acrylique en phase aqueuse 
ColorPlus®. 
  

                                                           
1 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine 

d’application 
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3.11 Caractéristiques mécaniques 
Les clins HardiePlank® satisfont aux exigences de la classe 2 (caté-
gorie A) définie au paragraphe 5.4.3 de la norme NF EN 12467.  

3.12 Imperméabilité 
Elle est conforme aux spécifications prévues par le paragraphe 5.4.5 
de la norme NF EN 12467. 

3.13 Eau chaude 
Les clins HardiePlank® sont conformes aux spécifications définies au 
paragraphe 5.4.6 de la norme NF EN 12467. 

3.14 Immersion séchage  
Les clins HardiePlank® sont conformes aux spécifications définies au 
paragraphe 5.4.7 de la norme NF EN 12467. 

3.15 Gel-dégel 
Les clins HardiePlank® sont conformes aux spécifications définies au 
paragraphe 5.5.2 de la norme NF EN 12467. 

3.16 Chaleur-pluie 
Les clins HardiePlank® sont conformes aux spécifications définies au 
paragraphe 5.5.3 de la norme NF EN 12467. 

3.17 Autres caractéristiques 
Caractéristiques physiques et mécaniques : 

Caractéristique Valeur Tolérance Unité Référence 

Masse volumique 
apparente 1300 ± 60 kg/m3 

NF EN 12467 
§ 7.3.1 

Résistance à la 
flexion 

(en état saturé) 
> 7 - 

N/mm² 
(MPa) 

NF EN 12467 
§ 5.4.3 – 
classe 2 – 

Catégorie A 

Absorption d’eau 30 + 5 % - 

Variation 
dimensionnelle 0,05 - % - 

 Format standard : 3600 x 180 mm 
 Sous-format : toutes dimensions possibles obtenues par découpe 

des clins standard. 
 Epaisseur : 8 mm. 
 Masse surfacique : 11,2 kg/m². 
 Tolérances dimensionnelles : 

Longueur Largeur Epaisseur Rectitude Equerrage 

± 8 mm ± 4 mm ± 10 % < 3 mm/m < 4 mm/m 

 Aspect : Cedar, ou Smooth. 
 Coloris : disponibles dans une palette de 21 coloris. 
 D’autres teintes et aspects validés en usine peuvent être proposés 

dans le cadre de l’élargissement de la gamme actuelle sur la base 
du suivi interne de fabrication et du suivi externe du CSTB. 

3.2 Eléments de finition HARDIETRIMTM 
Les éléments HARDIETRIMTM satisfont aux exigences de la classe 1 
(catégorie A) définie au paragraphe 5.4.3 de la norme NF EN 
12467. 
Les essais d’imperméabilité, d’eau chaude, d’immersion-séchage, de 
gel-dégel et de chaleur-pluie sont conformes aux spécifications de la 
norme NF EN 12467. 
Caractéristiques physiques et mécaniques : 

Caractéristique Valeur Tolérance Unité Référence 

Masse volumique 
apparente 

900 ± 10 kg/m3 
NF EN 12467 

§ 7.3.1 

Résistance à la 
flexion 

(en état saturé) 
> 4 - 

N/mm² 
(MPa) 

NF EN 12467 
§ 5.4.3 – classe 
1 – Catégorie A 

Absorption d’eau 30 + 5 % - 

 Formats standard : 3050 x 140 mm et 3050 x 90 mm 
 Sous-formats : toutes dimensions possibles obtenues par dé-

coupe des éléments standards 
 Epaisseur : 25 mm 
 Masse surfacique : 24,2 kg/m² 

Tolérances dimensionnelles : 

   Longueur    Largeur   Epaisseur Rectitude    Equerrage 

   ± 8 mm    ± 4 mm    ± 2 mm  < 3 mm/m   < 4 mm/m 

 Aspect : lisse  
 Coloris : disponibles dans une palette de 5 coloris 

3.3 Peinture de traitement des chants 
Après découpes pour mise à format de pose, les chants des clins 
reçoivent l’application d’une couche de peinture de traitement de 
chant ColorPlus® 
Application conforme aux prescriptions de pose du fabricant du 
document « Guide pratique HardiePlank®». 
L’entreprise approvisionne les pots de produit nécessaires auprès de 
son fournisseur de panneaux. 

3.4 Ossatures 
 L’entraxe de l’ossature est fonction des entraxes de fixations des 

clins, ceux-ci ne pouvant excéder 600 mm et 645 mm sur COB. 
 L’inertie des montants d’ossature sera telle qu’elle limite leur 

flexion à 1/200e de leur portée entre fixations au support ; en 
pression, comme en dépression, sous vent normal selon les 
règles NV 65 modifiées.  

3.41 Ossature bois (pose horizontale et verticale) 
L’ossature est constituée de chevrons bois. Elle sera conforme aux 
prescriptions du document « Règles générales de conception et de 
mise en œuvre de l’ossature bois et de l’isolant thermique des 
bardages rapportés faisant l’objet d’un Avis Technique » Cahier du 
CSTB 3316-V2.  
 Chevrons en bois ayant une résistance mécanique correspondant 

au moins à la classe C18 selon la norme NF EN 338, de durabilité 
naturelle ou conférée de classe d’emploi 2 avec bande de protec-
tion ou 3b selon le FD P 20-651. Chevron d’épaisseur mini :  
- Avec équerres réglables : 50 mm, 
- Directement sur un support béton ou maçonnerie : 45 mm, 
- Sur COB : 20 mm (les ossatures sont fixées au droit des mon-

tants), 
- Les sections minimales des ossatures sont indiquées dans les 

tableaux 1 et 2 en fin de dossier. 
 Liteaux d’épaisseur 27 mm ou 38 mm, de largeur vue 38 mm 

mini fixés horizontalement sur l’ossature verticale en chevrons 
bois décrite ci-dessus, pour une pose verticale à recouvrement 
des clins. 

3.42 Ossature acier galvanisé (pose horizontale 
uniquement) 

Elle sera conforme aux prescriptions du document « Règles géné-
rales de conception et de mise en œuvre de l’ossature métallique et 
de l’isolant thermique des bardages rapportés faisant l’objet d’un 
Avis Technique » Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2. 
L’ossature acier est considéré en atmosphère extérieure protégée 
ventilée, de conception bridée, est constituée de profils pliés  en 
acier galvanisé de nuance S220 GD mini, posés verticalement. 
L’épaisseur de l’ossature est de 20/10ème minimum pour une pose 
par vis autoperceuses. 
Dimensions minimum : 
 Largeur vue minimum au droit des joints de panneau : 60 mm. 
 Largeur vue minimum aux appuis intermédiaires : 30 mm. 

3.5 Fixation des clins 

3.51 Clins horizontaux sur ossature bois 

Fixation simple 
 Pointes annelées en acier inox A2 ou en acier galvanisé, à tête 

plate Ø 6,5 mm, de dimension Ø 2,5 x 50 mm, dont le PK à 
l’arrachement dans un support bois (enfoncement de 40 mm) est 
au moins égal à 100 daN. Clouage avec cloueur mécanique. 

Ou 
 Pointes annelées en acier inox A2 ou en acier galvanisé, à tête 

plate Ø 8,9 mm, de dimension Ø 3 x 50 mm, dont le PK à 
l’arrachement dans un support bois (enfoncement de 40 mm) est 
au moins égal à 120 daN. Clouage manuel. 

Fixation renforcée 
 Pointes annelées en acier inox A2, à tête plate Ø 6 mm, de di-

mension Ø 2,5 x 50 mm, dont le PK à l’arrachement dans un sup-
port bois (enfoncement de 40 mm) est au moins égal à 100 daN.  

et 
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 Chevrons en bois ayant une résistance mécanique correspondant 
au moins à la classe C18 selon la norme NF EN 338, de durabilité 
naturelle ou conférée de classe d’emploi 2 avec bande de protec-
tion ou 3b au droit du joint vertical entre clins selon le FD P 20-
651. 

 Au moment de leur mise en œuvre, les chevrons et les liteaux en 
bois devront avoir une humidité cible maximale de 18%, avec un 
écart entre deux éléments au maximum de 4 %. Le taux 
d’humidité des éléments doit être déterminé selon la méthode 
décrite par la norme NF EN 13183-2 (avec un humidimètre à 
pointe). 

 La résistance admissible de la patte aux charges verticales à 
prendre en compte doit être celle correspondant à une déforma-
tion sous charge égale à 3 mm. 

 L’entraxe des chevrons est au maximum de 600 mm (ou 645 mm 
sur COB). 

8.3 Ossature acier 
La mise en œuvre de l’ossature métallique sera conforme aux pres-
criptions du Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2, ren-
forcées par celle ci-après : 
 Acier : nuance S 220 GD minimum. 
 La coplanéïté des montants doit être vérifiée entre montants 

adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm. 
 La résistance admissible de la patte aux charges verticales à 

prendre en compte doit être celle correspondant à une déforma-
tion sous charge égale à 3 mm. 

 L’entraxe des montants est au maximum de 600 mm. 

9. Mise en œuvre des clins HardiePlank® 

9.1 Préparation – Calepinage – Chantier 
Les clins HardiePlank® se posent, sur plan un vertical en calepinage 
horizontal, vertical. 
La Société JAMES HARDIE Bâtiment SAS livre des clins au format 
d’usine.  
Les découpes au format de pose sont effectuées sur chantier avec 
un outillage adapté.  
Le stockage et la manutention des panneaux imposent le respect 
des précautions indiquées au § 11 de ce document. 
La pose des clins HardiePlank® comprend les opérations suivantes: 
 Traçage et repérage ; 
 Mise en place des équerres ; 
 Mise en place de l’isolation (facultative) ; 
 Mise en place de l’ossature ; 
 Fixation des clins sur l’ossature ; 
 Traitement des points singuliers. 

9.11 Traçage et repérage 
Porter sur la façade les axes des ossatures en relation avec les axes 
de fixations précédemment définis et les axes de joints verticaux. 
Par rapport à ces axes, tracer l’emplacement des chevilles de fixa-
tion. 

9.12 Pose de l’ossature  
Sur support de planéité insuffisante ou pour compenser l’épaisseur 
cumulée de l’isolant et de la lame d’air, on pose sur équerres ré-
glables. 
L’entraxe maximum entre montants est défini en fonction des dis-
tances entre points de fixation des panneaux, ces dernières ne 
pouvant excéder 600 mm (ou 645 mm sur COB). 

9.13 Pose de l’isolation 
L’isolation est généralement fixée sur la structure porteuse, derrière 
les ossatures, fixées elles-mêmes par des équerres traversant 
l’isolant. 
En cas de fixation directe des chevrons sur le support, l’isolation est 
posée entre les chevrons. 
On respectera les prescriptions des fabricants de l’isolation et celles 
des Cahiers du CSTB 3316-V2 et 3194 et son modificatif 3586-V2  

9.14 Ventilation – Lame d’air 
Les ossatures sont positionnées afin de ménager une lame d’air 
continue de bas en haut, de 20 mm d’épaisseur minimum. La venti-
lation de cette lame d’air est assurée par des ouvertures au pied et 
au sommet de l’ouvrage, de section suffisante, à savoir au moins 
égale à : 
 50 cm²/m pour hauteur d’ouvrage ≤ à 3 m ; 
 100 cm²/m pour hauteur d’ouvrage supérieure. 

En départ de bardage, l’ouverture est protégée par un profilé perfo-
ré constituant une barrière anti‐rongeurs.  

9.2 Préparation des clins HardiePlank® 

9.21 Préparation des clins 
 Découpe 
Les instructions de pose du fabricant pour le « Guide pratique Har-
diePlank® », disponible sur demande, donnent des informations 
pratiques sur découpe et traitements des clins. 
La découpe des clins HardiePlank® et des éléments de finition 
HARDIETRIM est possible sur le chantier en utilisant une scie circu-
laire HardieBlade munie d’un système d’aspiration ou l’outil Hardie-
Guillotine, proposé par la Société James Hardie, pour les découpes 
d’ajustement. 
Le délardage des clins HardieTrimTM peut être réalisé sur chantier au 
moyen d’une défonceuse portable ou en atelier de menuiserie. 
 Traitement des chants 

Après découpes pour mise à format de pose, les chants des 
panneaux HardiePlank®reçoivent l’application d’une couche de 
peinture de traitement de chant ColorPlus®. 
 Nettoyage 
Après découpes, ainsi qu’à l’avancement, pour éviter tout risque de 
taches ultérieures, un nettoyage des clins est effectué afin 
d’éliminer tout résidu de ciment de coupe ou perçage qui pourraient 
sous l’effet de l’humidité s’incruster dans le parement. 
Ce nettoyage se fait au fur et à mesure, à sec, avec une soufflette 
ou une brosse souple. 

9.22 Fixation des clins HardiePlank® 
Les clins HardiePlank® sont fixés : 
 Sur ossature bois par clous  
 Sur ossature acier par vis autoperceuses inox Réf. TF P3 

3,5 x 34 mm de la société Faynot. 
Il est nécessaire, pour la fixation par vis autoperceuses d’utiliser 
une visseuse avec butée de profondeur à réglage micrométrique ou 
à couple de serrage réglable. Ce type de matériel évite un serrage 
excessif des clins. 
En fixation clouée, le cloueur doit être muni d’un dispositif limitant 
les chocs de la tête d’outil sur la lame (amortisseur de chocs) 

9.23 Pose des clins HardiePlank® 

9.231 Pose horizontale des clins HardiePlank® 
La pose des clins s’effectue sur ossature verticale en bois ou en 
acier, de bas en haut, la lame supérieure recouvrant la lame infé-
rieure de 30 mm.  
Le départ, en partie basse, nécessite l’installation sur l’ossature 
verticale d’une latte de départ en NF Extérieur CTBX ou tirée d’un 
clins HardiePlank® de 35 x 8 mm, positionnée 10 mm au-dessus du 
niveau de départ du premier clin.  
Les clins HardiePlank® sont fixés en non apparent en partie haute 
des clins, sur l’ossature bois par clouage et sur l’ossature acier par 
vis autoperceuses. 

2 types de fixation 
Fixation « simple » (cf. fig. 2a) – Clouage ou vissage sans préper-
çage à 20 mm minimum de la rive haute et à 15 mm minimum des 
rives latérales. La fixation sera ensuite cachée par le clin suivant. 
Fixation « renforcée » (cf. fig. 2b-2c)- Le principe est identique, 
mais une patte HardieClipTM est accrochée préalablement sur le 
chant supérieur de la lame et reçoit, dans un des trous prévus à cet 
effet, sans préperçage le clou ou la vis de fixation.  
Cette 2ème solution, outre des performances mécaniques plus éle-
vées, intègre un guide de fixation et un gabarit de pose, en même 
temps qu’elle apporte une fiabilité accrue à la mise en œuvre des 
clins (cf. fig. 2b et tableau 1). 
L’aboutage entre clins se fera toujours au droit d’un chevron ou d’un 
montant métallique. Sur ossature bois une bande de protection 
EPDM sera fixée en partie haute dans le chevron et reposant sur la 
partie à recouvrir du clin inférieur. 

9.232 Pose verticale des clins HardiePlank® (ossature 
bois uniquement) 

La pose des clins s’effectue uniquement sur une ossature bois 
double réseau : chevrons verticaux et liteaux horizontaux. 
Horizontalement, les clins se superposent par recouvrement latéral 
de 30 mm. Ils sont successivement « couverts » ou « couvrants». 2 
clous apparents, positionnés à 15 mm des rives latérales, fixent 
simultanément le clin « couvrant » à chacun des 2 clins « cou-
verts » contigus. 
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Verticalement, un joint horizontal d’une largeur minimum de 2 mm 
est ménagé entre chaque clin soit tous les 3,60 m maximum.  
Les clins ne doivent jamais chevaucher des jonctions d’ossatures 
non aboutées. 
Pour le fractionnement de l’ossature, un joint de fractionnement est 
réalisé conformément à la figure 4. Ce joint est fermé par un lar-
mier en tôle d’aluminium laquée pliée. 

9.24 Points singuliers  
Les figures 3 à 33 constituent un catalogue d’exemples de solutions. 
Pour le fractionnement de l’ossature, un joint de fractionnement est 
réalisé conformément à la figure 4. Ce joint est fermé par un lar-
mier en tôle d’aluminium laquée pliée 

10. Pose sur COB et sur CLT 

10.1 Principes généraux de mise en œuvre 
Sur COB, la paroi support est conforme au NF DTU 31.2, sur CLT la 
paroi support est visée par un Avis Technique du Groupe Spécialisé 
n°3.  
Les clins se posent aussi bien horizontalement que verticalement. 
Un pare-pluie conforme au NF DTU 31.2 est disposé sur la face 
extérieure de la paroi de COB. 
Le pare-pluie est recoupé tous les 6 m pour l’évacuation des eaux 
de ruissellement vers l’extérieur. 
Les clins HardiePlank seront fixés sur une ossature rapportée com-
posée de tasseaux ayant un entraxe de 645 mm maximum implan-
tés au droit des montants de la COB, afin de réserver une lame d’air 
de 20 mm minimum entre le mur et le revêtement extérieur. 
Les largeurs vues minimales des chevrons bois sont : 
 Pour les chevrons en rive de clins : voir tableaux 1 et 2, 
 Pour les appuis intermédiaires : minimum 40 mm  
Lorsque les intervalles entre fixations des clins et ossatures du 
bâtiment ne coïncident pas, avant la pose de l’ossature décrite ci-
dessus, est interposée une ossature primaire horizontale. Cette 
ossature, liteaux de section minimale 38x27 mm (dimensionnée 
selon le Cahier du CSTB 3316-V2), est à entraxe vertical maximum 
de 600 mm. L’ossature verticale secondaire est alors d’épaisseur 
minimum 27 mm et fixée par vissage ou par double clouage con-
formément au Cahier du CSTB 3316-V2. 
L’ossature est fractionnée à chaque plancher. 
En situations a, b, c et d, les panneaux de contreventement de la 
COB peuvent être positionnés coté intérieur ou coté extérieur de la 
paroi. 
En situation d, si les panneaux de contreventement de la COB ont 
été positionnés du côté intérieur de la paroi, des panneaux à base 
de bois sont obligatoirement positionnés coté extérieur de la paroi. 
En aucun cas, le pare-pluie ne devra être posé contre les clins 
HardiePlank (lame d’air de 20 mm minimum). 
Les figures 23 à 25b illustrent les dispositions minimales de mise en 
œuvre sur COB ou sur paroi CLT. 
Des dispositions particulières de mise en œuvre sont à prévoir (cf. 
§ 10.2): 
 à partir de 10 m de hauteur (+ pointe de pignon) en zones de 

vent 1, 2 et 3 en situations a, b et c, 
 à partir de 6 m de hauteur (+ pointe de pignon) en zone de vent 

4 et/ou en situation d. 
Ces dispositions particulières concernent le traitement des joints 
entre panneaux et au niveau des baies. 
Le Tableau 4 en fin de Dossier Technique synthétise les dispositions 
à prévoir selon les différents cas. 

10.2 Dispositions particulières 
Les dispositions particulières de mise en œuvre à prévoir dans les 
cas suivants : 
 de 10 à 18 m de hauteur (+ pointe de pignon) en zones de vent 

1, 2 et 3 en situations a, b et c, 
 de 6 à 10 m de hauteur (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 

et/ou en situation d, 
sont : 
 mise en œuvre de bavettes à oreilles en profilés métalliques 

préformés prolongées au-delà du plan vertical du parement, 
 mise en œuvre de profilés métalliques préformés en linteau 

prolongés de 40 mm au-delà des tableaux des baies, 
 mise en œuvre de profilés métalliques préformés sur les tableaux 

des baies. 

Les figures 26 à 41 donnent les principes de traitement des baies 
selon le type de pose de la menuiserie (en tunnel intérieur ou en 
tunnel au nu extérieur). 

10.3 Conception d’une paroi CLT avec isolation 
thermique par l’intérieur 

 Doublage en plaques de plâtre selon NF DTU 25.41 
 Vide technique 
 Pare-vapeur avec Sd ≥ 90 m (sauf prescriptions différentes dans 

l’Avis Technique du procédé CLT, visé par le GS3) 
 Isolant intérieur 
 Paroi CLT 
 Pare-pluie 
 Ossature fixée à la paroi de CLT (sans pattes-équerres) 
 Lame d’air ventilée sur l’extérieur 
 Bardage 

10.4 Conception d’une paroi CLT avec isolation 
thermique par l’extérieur 

 Paroi CLT 
 Protection provisoire de la paroi de CLT avant pose de l’isolation, 

définie dans l’Avis Technique visé par le GS3, 
 Isolation extérieur (laine minérale WS et semi-rigide) supportée 

conformément au §11.3.5-a) du NF DTU 31.2 pour les systèmes 
de bardage rapporté avec lame d’air ventilée 

 Ossature fixée à la paroi de CLT (sans pattes équerres) 
 Lame d’air ventilée sur l’extérieur 
 Bardage 
Concernant la protection provisoire : 
 Soit elle est retirée avant la pose de l’isolant thermique extérieur. 
 Soit c’est un pare-pluie avec un Sd ≤ 0,18 m ; 
 Soit elle est inconnue, alors la résistance thermique du CLT doit 

être inférieure ou égale au tiers de la résistance thermique glo-
bale de la paroi complète. 

11. Stockage et manutention 
La durée du stockage sur le chantier doit être réduite au minimum.  
Après réception, retirer les bandes de cerclage, abriter les palettes 
du soleil et de l’humidité. L’emballage d’usine n’est pas destiné à 
protéger de la pluie. 
La première précaution à prendre est d’éviter que l’eau ne 
s’introduise, par ruissellement ou condensation entre les panneaux.  
Si un stockage extérieur momentané ne peut pas être évité, les 
clins doivent être entreposés en position légèrement inclinée et 
protégés par une bâche. Le pied de la bâche doit être décalé du sol 
pour permettre la ventilation du volume couvert et éviter ainsi la 
condensation. Les clins détrempées par inadvertance seront séchées 
avant leur mise en œuvre. 
La manutention des clins, du lieu de stockage au lieu de mise en 
œuvre, se fait sur le chant. 

12. Entretien et réparation 

12.1 Nettoyage 
Les clins HardiePlank® se nettoient facilement et ne nécessitent 
aucun entretien particulier. 
Les salissures superficielles peuvent être enlevées à l’aide d’une 
éponge avec de l’eau éventuellement en ajoutant un détergeant 
suivi d’un rinçage à l’eau claire. 
Les clins salis par des substances tenaces, peinture encre, etc., 
peuvent être nettoyés avec un solvant organique comme l’alcool 
dénaturé. 
L’emploi de solvants et de nettoyants chimiques doit être fait en 
respectant les règles d’hygiène et de sécurité qui s’imposent. 
L’élimination de graffiti peut également être réalisée au moyen de 
décapant à base de solvants organiques, suivi d’un rinçage abon-
dant à l’eau claire. Avant l’utilisation des produits cités auparavant, 
on s’assurera de leur compatibilité avec les clins HardiePlank®. 

12.2 Rénovation 
Il est possible de repeindre les clins colorés HardiePlank® avec une 
peinture acrylique. 
Les clins sont préalablement nettoyés à l’aide d’eau en ajoutant un 
détergent, suivi d’un rinçage à l’eau claire. On s’assurera de la 
bonne adhérence au support de la peinture existante. Si celle-ci est 
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suffisamment résistante une autre couche de peinture acrylique 
peut être appliquée 2. 
La peinture mise en œuvre sur des clins déjà installés doit faire 
l’objet d’une préconisation adaptée, formulée par le fabricant de 
peinture. 
La peinture de traitement des chants fournie par James Hardie® est 
destinée uniquement à cette fonction. Elle ne doit pas être utilisée 
pour des applications plus étendues type éclats ou rayures dues à 
une mauvaise manutention. 

12.3 Remplacement d’une lame 
Le remplacement d’une lame HardiePlank® s’effectue par clouage ou 
vissage apparent d’un nouveau clin standard. 
En pose verticale, la suppression des clins endommagés s’effectue 
facilement sans emploi d’outil particulier. 
En pose horizontale, la lame endommagée sera délicatement écar-
tée pour pouvoir introduire un outil (scie à métaux) permettant de 
couper les fixations. 
La lame supérieure sera ensuite légèrement soulevée pour pouvoir 
introduire la nouvelle lame découpée préalablement aux dimen-
sions. 
Cette nouvelle lame sera fixée en rive haute et basse par vis ou 
clous restant apparents. 

B. Résultats expérimentaux 
Parmi les nombreux essais effectués sur les clins issus de l’usine de 
James Hardie, seul les derniers effectués par les laboratoires James 
Hardie sous contrôle de la NATA (National Association of Testing 
Authorities, Australia) sont cités ci-dessous. 
 Essais résistance en flexion suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-

03(1) du 16/04/2003) 
 Essais immersion/séchage suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-

03(2) du 17/06/2003) 
 Essais eau chaude suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-03(3) du 

18/06/2003) 
 Essais gel/dégel suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-03(4) du 

12/06/2003) 
 Essais imperméabilité suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-03(5) 

du 27/06/2003) 
 Essais masse volumique suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-

03(6) du 20/05/2003) 
 Essais chaleur/pluie suivant NF EN 12467 (rapport TSO11-03(7) 

du 15/05/2003) 
 Essais variations dimensionnelles suivant NF EN 12467 (rapport 

TSO11-03(8) du 18/06/2003)  
Essais réalisés sur les éléments HARDIETRIM de conformité à la 
norme NF EN 12467 rapport TSO12-03(1)-(2)-(3)-(5)-(7)-(8) de 
avril, mai et juin 2003) 

Essais réalisés dans le laboratoire du CSTB 
 Essais de résistance aux effets du vent suivant la note 

d’information n° 8 du GS n° 2 : CL04-016. 
 Essais de résistance aux chocs selon la note d’information n° 5 du 

GS n° 2 : CL04-017. 

Essais réalisés dans le laboratoire du BRE 
 Essais de résistance aux effets du vent suivant ETAG 034 – 

fixation renforcée par clip : 261719-3 (juin 2011) 

Essais réalisés dans le laboratoire de Warrington Fire 
(GB) 
 Rapport de classement de réaction au feu n° 167949 du 17 oc-

tobre 2007 du laboratoire Warrington Fire :classement A2-s1, d0 
avec ou sans isolant classé A1, sur supports de densité ≥ 680 
Kg/m3, d’épaisseur minimum 10 mm et de performance au feu 
minimum D. 

                                                           
2 Non visé par cet Avis 

C. Références 
C1 Données Environnementales et Sani-

taires3 
Le procédé HardiePlank ne fait pas l’objet d’une Déclaration Envi-
ronnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune perfor-
mance environnementale particulière.  
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels 
les procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
Le système HardiePlank®, fabriqué depuis près de 25 ans, repré-
sente environ 30 millions de m² de surface posée aux USA et près 
de 4 millions de m² de surface posée en France. 

                                                           
3 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Tableau 1 – Clins posés horizontalement - Charges admissibles correspondantes à des pressions et dépression sous vent normal 
selon NV 65 modifiées 

  OSSATURE BOIS 

  Entraxe chevrons Section chevrons 
(Larg. X Prof.) 

Fixation simple (cf. fig. 2a) 
Clous Ø 2,5x50  Tête Ø6,5     

≤ 340 Pa 600* 
65 x 50 ≤ 500 Pa 400 

≤ 730 Pa 300 
Fixation simple (cf. fig. 2a) 

Clous Ø 3,0x50 Tête Ø8,9  

≤ 390 Pa 600* 
65 x 50 ≤ 570 Pa 400 

≤ 870 Pa 300 
Fixation renforcée (cf. fig. 2b et c) 

Patte de renfort HardieclipClous Ø 2,5x50 
Tête Ø6,5     

≤ 900 Pa 600* 40 x 50 

≤ 1700 Pa 600* 65 x 50 

≤ 2400 Pa 600* 65 x 60 

Tableau 2 - Clins posés verticalement - Charges admissibles correspondantes à des pressions et dépression sous vent normal selon 
NV 65 modifiées 

  OSSATURE BOIS 
Double clouage 

Ø 2,1 x 38 Tête Ø 4,5 
Entraxe / Section 

Liteaux Horizontaux 
Entraxe / Section 

Chevrons Verticaux 
≤ 900 Pa 600 / 38x27 600 / 40x50* 
≤ 1640 Pa 600 / 38x38 600 / 65x50* 

 
* Sur COB, les entraxes admissibles de 600 mm sont portés à 645 mm. 
Clouage simple = Un seul clou par appui, 
Double clouage = 2 clous, haut et bas en clins horizontaux, gauche et droite en clins verticaux. 
La section des chevrons définie par les tableaux est fonction de leurs entraxes et tient compte d’une distance entre points d’ancrage (équerres) 
maximum de 1,35 m sur 3 appuis ou plus et 1,05 m sur 2 appuis. 

Tableau 3 - Clins posés horizontalement - Charges admissibles correspondantes à des pressions et dépression sous vent normal 
selon NV 65 modifiées 

OSSATURE ACIER 

 Entraxe 400 mm Entraxe 600 mm 

Fixation simple vis Faynot 3,5x34 mm 2460 Pa 1200 Pa 
Fixation renforcée vis Faynot 3,5x34 mm et  

Patte de renfort HardieClip 2570 Pa 1940 Pa 
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Tableau 4 - Pose sur COB - Dispositions à prévoir vis-à-vis du traitement des joints entre panneaux et au niveau des baies en 
fonction des cas 

Hauteur de pose Situation / zone de 
vent* 

Traitement au niveau des baies 

≤ 6 m 
(+ pointe de pignon) 

Situation d 
ou 

zone 4 
Menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5. 
Menuiserie Aluminium ou PVC sous Avis Technique ou DTA visant la pose sur 
COB. 
 
Habillage de baie réalisé avec un retour de bardage en tableau. ≤ 10 m  

(+ pointe de pignon) 
Situation a, b, c, 

zone 1, 2 3 

≤ 10 m  
(+ pointe de pignon) Situation d 

Menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5. 
Menuiserie Aluminium ou PVC sous Avis Technique ou DTA 
visant la pose sur COB. 
Joints fermés par des profilés « chaises » ou façonnés métalliques. 
Mise en oeuvre de bavettes à oreilles en profilés métalliques 
préformés prolongées au-delà du plan vertical du parement. 
Mise en oeuvre de profilés métalliques préformés en linteau 
prolongés de 40 mm au-delà des tableaux des baies. 
Mise en oeuvre de profilés métalliques préformés sur les tableaux des baies. 

>10 à ≤ 18 m 
(+ pointe de pignon) 

Situations a, b et c ; 
zones 1 à 4 

* La tenue au vent du bardage rapporté en fonction de la zone est à vérifier par ailleurs. 
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Pose sur ossature bois 

 
 

 

Figure 1 - Principe général du bardage clins – ossature bois 
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Figure 2 - Fixation des clins horizontaux  – ossature bois 
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Figure 3a - Compartimentage lame d'air clins horizontaux  – ossature bois 
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Figure 3b - Compartimentage lame d'air clins verticaux – ossature bois 
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Figure 4 - Coupe verticale sur joint de fractionnement – ossature bois 

 

Figure 5a - Coupe verticale sur acrotère – ossature bois  
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Figure 5b - Coupe verticale sur départ – ossature bois 
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Figure 6a - Coupe horizontale angle rentrant clins horizontaux – ossature bois 
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Figure 6b - Coupe horizontale angle sortant clins horizontaux – ossature bois 

 

 

Figure 7a - Coupe horizontale angle sortant clins verticaux – ossature bois  
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Figure 7b - Coupe horizontale angle rentrant clins verticaux – ossature bois 

 

Figure 8 - Coupe horizontale sur joint de dilatation – ossature bois 
Clins horizontaux 

Équerre

Lame d'air
continue 20mm
mini

Bande EPDM cannelée

Support béton ou maçonnerie enduite

Ossature bois
Lame d'air continue
20mm mini

A

A



24  2/16-1759 

 

 

Figure 9 - Coupe verticale sur appuis et linteaux 
Ebrasement en HardiePanel – ossature bois 
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Figure 10 - Coupe horizontale sur menuiserie 
Ebrasement en HardiePanel – ossature bois 
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Figure 11 - Coupe verticale sur appuis et linteaux 
Ebrasement en tôle – ossature bois 
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Figure 12 - Coupe horizontale sur menuiserie 
Ebrasement en tôle – ossature bois 
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Eléments 

 

  

Figure 13 - Accessoires de pose 
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Figure 14 - Profils d'habillage 
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Pose sur ossature acier 

 

Figure 15a - Principe général du bardage clins - ossature acier 

 

 

Figure 15b – Départ de bardage sur ossature acier 
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Figure 16 - Compartimentage lame d'air sur ossature acier - Clins horizontaux 
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Figure 17 – Fractionnement d’ossature sur ossature acier - Clins horizontaux 
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Figure 18 - Angle rentrant sur ossature acier - Clins horizontaux (Coupe horizontale) 

 

Figure 19 - Angle sortant sur ossature acier -Clins horizontaux (Coupe horizontale) 
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Figure 20 - Joint de dilatation sur ossature acier - Clins horizontaux (Coupe horizontale) 
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Figure 21 - Appuis et linteaux sur ossature acier (Coupe verticale) 
Ebrasement en tôle 
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Figure 22 - Tableau sur ossature acier (Coupe horizontale) 
Ebrasement en tôle 
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Pose sur COB 

 

Figure 23 - Départ, Fractionnement de l’ossature, Recoupement du pare-pluie et Acrotère sur COB (Coupe verticale)  
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Figure 24a - Angle rentrant  sur COB - Clins horizontaux 

 

 

Figure 24b - Angle rentrant sur COB - Clins horizontaux 

  

Lame d'air
continue 20mm
mini

Patte de renfort HardieClip

Profil angle rentrant METALTRIM 20mm

Bande EPDM en jonction de lame

Pare-pluie

Ossature bois

Lame d'air continue
20mm mini

Bande EPDM en jonction de lame

Profil angle sortant
METALTRIM 20mm

Patte de renfort HardieClip



 

2/16-1759  39 

 

 

Figure 25a - Angle rentrant sur COB - Clins verticaux 
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Figure 25b - Angle sortant sur COB - Clins verticaux 
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Figure 26 - Pose sur COB - Coupe sur appui de baie  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 27 - Pose sur COB - Coupe sur linteau de baie  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 28 – Pose sur COB – Coupe sur tableau  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 29 – Pose sur COB – Perspective  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 30 – Pose sur COB - Coupe sur appui de baie  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel au nu extérieur) 
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Figure 31 – Pose sur COB – Coupe sur linteau de baie  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel au nu extérieur) 
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Figure 32 – Pose sur COB – Coupe sur tableau de baie  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 33 – Pose sur COB – Perspective  
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 34 - Pose sur COB - Coupe sur appui de baie – Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 35- Pose sur COB - Coupe sur linteau de baie - Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 36 – Pose sur COB – Coupe sur tableau - Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 37 – Pose sur COB – Perspective - Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel intérieur) 
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Figure 38 – Pose sur COB - Coupe sur appui de baie - Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel au nu extérieur) 
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Figure 39 – Pose sur COB – Coupe sur linteau de baie - Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel au nu extérieur) 
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Figure 40 – Pose sur COB – Coupe sur tableau de baie - Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel au nu extérieur) 
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Figure 41 – Pose sur COB – Perspective Pose sur double réseau 
Dispositions particulières du traitement des baies (menuiserie en tunnel au nu extérieur) 
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Annexe A 
Pose du procédé de bardage rapporté HardiePlank® 

sur Ossature Bois en zones sismiques 
 

A1. Domaine d’emploi 
Le procédé Hardieplank peut être mis en œuvre sur des parois planes 
verticales, en zones et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon 
l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) : 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X 

4 X X X X 

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté, 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton, de 
COB conformes au NF DTU 31.2 ou de CLT, selon les dispo-
sitions décrites dans cette Annexe,  

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul 
niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) rem-
plissant les conditions du paragraphe 1.14 des Règles de 
Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-
014). 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II remplissant les conditions du paragraphe 
1.14 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 
révisées 92 (NF P06-014). 

A2. Assistance technique 
La Société James Hardie® ne pose pas elle-même. 
La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l’isolation 
extérieure à laquelle James Hardie® apporte, sur demande, son assis-
tance technique. 

A3. Prescriptions 

A3.1 Support 
Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en 
béton banché conforme au DTU 23.1 en paroi COB conforme au DTU 
31.2 et à l’Eurocode 8-P1 ou en paroi CLT visée par un Avis Technique 
du Groupe Spécialisé n°3. 

A3.2 Chevilles de fixation au support 
La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles métal-
liques portant le marquage CE sur la base d’un ATE ou ETE selon ETAG 
001 - Parties 2 à 5 (admis comme DEE) avec catégorie de performance 
C1 évaluée selon l’Annexe E pour toutes les zones de sismicité et 
toutes les catégories d’importance de bâtiments nécessitant une justi-
fication particulière.  
Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont proté-
gées par un isolant, pour les emplois en atmosphères extérieures 
protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou 
sévères.  
Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 
doivent être utilisées. 
Ces chevilles métalliques doivent résister à des sollicitations données 
aux tableaux A1 lorsque les chevrons sont posés avec des pattes 
équerres et au tableau A2 lorsqu’ils sont contre le support. 
Exemple de cheville répondant aux sollicitations du tableau A1 et A2 : 
Cheville Hilti HST3-R M8 

                                                           
4 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine 

d’application 

Pour les configurations non envisagées dans ces tableaux, les sollicita-
tions peuvent être calculées selon le Cahier du CSTB 3725 dans la 
limite du domaine d’emploi accepté. 

A3.3 Fixation directe des chevrons au support 
béton 

Les chevrons bois sont fixés directement sur le support et doivent être 
rendus coplanaires avec un écart admissible de 2 mm entre chevrons 
adjacents par l’emploi de cales complémentaires de dimensions 100 x 
100 mm en contreplaqué certifié NF Extérieur CTBX d’épaisseur maxi-
male 10 mm enfilées sur la cheville et disposées entre chevron et 
support. 

A3.4 Fixation des chevrons au support béton par 
pattes-équerres 

 Les pattes-équerres en acier galvanisé Z 275 d’épaisseur 25/10ème 
de longueur 60 à 240 mm sont de marque SFS Intec référence B(L)-
T. Elles sont posées en quinconce avec un espacement maximum de 
1 m. 

 Les chevrons sont solidarisés aux équerres par 3 vis de marque SFS 
Intec type SW-T Ø 4,8 x 35 mm. 

A3.5 Fixations des chevrons sur COB et paroi 
CLT 

Sur parois conformes au DTU 31.2 ou CLT, la fixation des chevrons est 
assurée par tirefonds. 
Ces tirefonds doivent résister à des sollicitations données au tableau 
A3. 
 Exemple de tire-fond répondant aux sollicitations du tableau A2 : Vis 

Superwood TF de 8 x L mm (ancrage de 52 mm mini) 

A3.6 Ossature Bois 
L’ossature bois est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 
3316-V2, renforcées par celles ci-après : 
 Les chevrons sont fractionnés au droit de chaque plancher de 

l’ouvrage. 
 L’entraxe des chevrons est de 600 mm au maximum (ou 645 mm 

sur COB). 
 Leur section est minimum de 65 x 50 mm. 
 Sur COB, les chevrons, ont une épaisseur minimum de 30 mm et 

sont à l’intervalle maximum de 645 mm 

A3.7 Clins HardiePlank® 
La fixation des éléments de bardage est conforme au Dossier Tech-
nique (fixation par clous uniquement). 

A3.8 Points singuliers 
Les figures de l’Annexe A constituent des exemples de solutions. 

B. Résultats expérimentaux 
 Rapport d’essais sismiques n° EEM 09 26018894/B établi par le 

CSTB le 12 juillet 2010. 
 Rapport d’étude n° DER/CLC 10-172 établi par le CSTB le 26 octobre 

2010 : Calcul des sollicitations sismiques dans les chevilles de fixa-
tion au support des systèmes de bardage rapporté HardiePanel et 
HardiePlank®. 
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  Tableaux et figures de l’Annexe A 

Tableau A1 - Sollicitations en traction-cisaillement appliquées à la fixation d’une patte-équerre de longueur 240 mm pour la 
pose sur ossature bois : chevrons de 3 m espacés de 600 mm, fixés par 4 pattes-équerres 
selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et de l’Eurocode 8-P1 

Sollicitations 
(N) 

Zones de 
sismicité 

Plan perpendiculaire à la façade Plan parallèle à la façade 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

II III IV II III IV 

Traction 
(N) 

2  880 900  1533 1756 

3 880 900 919 1533 1756 1980 

4 911 931 950 1890 2114 2337 

Cisaillement 
(V) 

2  109 109  121 129 

3 109 109 109 121 129 139 

4 109 109 109 135 145 157 

 

Tableau A2 - Sollicitations en traction-cisaillement appliquées à un tirefond pour la pose sur COB ou CLT ou à une cheville pour la 
pose directe sur support béton : chevrons de 3 m espacés de 645 mm repris par 4 fixations minimum 
selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de l’Eurocode 8-P1  

Sollicitations 
(N) 

Zones de 
sismicité 

Plan perpendiculaire à la façade Plan parallèle à la façade 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

II III IV II III IV 

Traction 
(N) 

2  64 84 ─ ─ ─ 

3 64 84 104 ─ ─ ─ 

4 96 116 136 ─ ─ ─ 

Cisaillement 
(V) 

2  132 132  147 157 

3 132 132 132 147 157 168 

4 132 132 132 164 176 190 

 

 Domaine sans exigence parasismique 
─ Valeurs non déterminantes pour les fixations 
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Clins Horizontaux 
 

 
 

Figure A1 – Joint de fractionnement au droit de chaque plancher – Pose horizontale 

 
Figure A2 – Joint de Dilatation de 12 à 15 cm – Pose horizontale 
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Figure A3 – joint de dilatation de 12 à 15 cm – Pose verticale 
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Figure A4 – Fractionnement au droit de chaque plancher sur COB 
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Annexe B 
Pose du procédé de bardage rapporté 

HardiePlank sur ossature acier en zones sismiques 
 
 

B1. Domaine d’emploi 
Le procédé HardiePlank peut être mis en œuvre sur des parois planes 
verticales, en zones et bâtiments suivant le tableau ci-dessous (selon 
l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 

1 X X X X 

2 X X X  

3 X X X  

4 X X X  

X Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté. 

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton selon 
les dispositions décrites dans cette Annexe 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les établissements scolaires à un seul 
niveau (appartenant à la catégorie d’importance III) 
remplissant les conditions du paragraphe 1.15 des Règles de 
Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-
014). 

 Pose autorisée sans disposition particulière selon le domaine 
d’emploi accepté pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II remplissant les conditions du paragraphe 
1.15 des Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 
révisées 92 (NF P06-014). 

  Pose non autorisée à l’exception des hauteurs d’ouvrages de 
≤ 3,50 m. 

B2. Assistance technique 
La Société James Hardie ne pose pas elle-même. 
La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l’isolation 
extérieure à laquelle James Hardie apporte, sur demande, son assis-
tance technique. 

B3. Prescriptions 

B3.1 Support 
Le support devant recevoir le système de bardage rapporté est en 
béton banché conforme au DTU 23.1 et à l’Eurocode 8-P1. 

B3.2 Chevilles de fixations au support béton 
La fixation au gros-œuvre béton est réalisée par des chevilles métal-
liques portant le marquage CE sur la base d’un ATE ou ETE selon ETAG 
001 - Parties 2 à 5 (ou admis comme DEE) avec catégorie de perfor-
mance C1 évaluée selon l’Annexe E pour toutes les zones de sismicité 
et toutes les catégories d’importance de bâtiments nécessitant une 
justification particulière.  
Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont proté-
gées par un isolant, pour les emplois en atmosphères extérieures 
protégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou 
sévères.  
Pour les autres atmosphères, les chevilles en acier inoxydable A4 
doivent être utilisées. 
Ces chevilles métalliques doivent résister à des sollicitations données 
au tableau B1. 
Exemple de cheville répondant aux sollicitations des tableaux B1:  
 Cheville Hilti HST3-R M8 

                                                           
5 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine 

d’application 

Pour les configurations non envisagées dans ces tableaux, les sollicita-
tions peuvent être calculées selon le Cahier du CSTB 3725 dans la 
limite du domaine d’emploi accepté. 

B3.3 Fixation des montants au support béton 
par pattes-équerres 

Les pattes-équerres en acier galvanisé Z275, épaisseur 25/10ème mm de 
longueur de 60 à 250 mm sont de marque Etanco référence Isolco 
3000 P ou de marque SFS référence B(L)-T. Elles sont posées en 
quinconce avec un espacement maximum de 1 m.  
Les montants acier sont solidarisés aux équerres par deux vis type 
Fastovis PI TH/ZN5,5x25 mm de marque Etanco. 

B3.4 Ossature acier 
L’ossature acier est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 
3194 et son modificatif 3586-V2 et au paragraphe 3.3 du Dossier 
Technique, renforcées par celles-ci-après : 
 Les profils métalliques sont fractionnés au droit de chaque plancher 

de l’ouvrage et un joint de 10 mm est ménagé entre montants suc-
cessifs. 

B4.5 Clins HardiePlank® 
Les clins sont fixés par vis uniquement conformément au Dossier 
Technique. 

B4.6 Points singuliers 
Les figures de l’Annexe B constituent des exemples de solution. 
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Tableau et figures de l’Annexe B 

Tableau B1 - Sollicitations en traction-cisaillement (en N), appliquées à la fixation d’une patte équerre de longueur 240 mm pour la 
pose sur montants acier bridé de 3 m espacés de 600 mm, fixés par 4 pattes équerres. 
Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et Eurocode 8-P1.   

 

Sollicitations 
(N) 

Zones de 
sismicité 

Plan perpendiculaire à la façade Plan parallèle à la façade 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

II III IV II III IV 

Traction 
(N) 

2  1149   1602  

3 1206 1254  1800 1967  

4 1316 1386  2180 2424  

Cisaillement 
(V) 

2  118   142  

3 118 118  157 172  

4 118 118  192 217  

 

 Domaine sans exigence parasismique 

 Pose non autorisée sauf pour hauteur d’ouvrage ≤ 3,50 m 
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Figure B1 – Joint de Dilatation de 12 à 15 cm 

 
Figure B2 – Fractionnement au droit de chaque plancher 
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